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INSTALACION
Presión peligrosa. Instale una  

válvula de alivio como se muestra que sea capaz de pasar todo 
el flujo de la bomba a 75 psi. Si la presión es superior a 75 psi, 
el cuerpo de la bomba puede explotar.

Nunca ponga a funcionar una bomba 
hacia una descarga cerrada. Hacerlo puede  
ocasionar que el agua en el interior de la bomba  
ebullicione, produciendo una presión peligrosa en la unidad, 
riesgo de explosión y posibles quemaduras con  
el agua a la persona que esté manejando la bomba.

AVISO: La velocidad del flujo de entrada debe ser igual o 
mayor al requerimiento mínimo de flujo de la bomba, 6 galo-
nes por minuto (6.06 litros por segundo), de lo  
contrario, la bomba fallará. La bomba nunca aumentará la 
velocidad de flujo del sistema.
Se recomienda instalar un interruptor de presión de  
seguridad que detenga el suministro de energía en caso  
que la presión de descarga disminuya considerablemente debi-
do a obstrucciones en la tobera, interrupciones en el suministro 
de agua, etc.
Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el  
conmutador a presión, consulte la etiqueta dentro de  
la tapa del conmutador a presión.
Puede instalar el sistema en interiores y exteriores. Instalar 
sobre una superficie sólida y nivelada que cuente con drenaje 
adecuado y protegido contra climas extremosos.
1.	Cierre la llave de paso del agua del lugar.
2.	Instale la tubería como se muestra (Figuras 6 y 7). No olvide 

colocar las uniones y las válvulas de cierre de tal forma que 
pueda quitar la unidad reforzadora de presión sin necesidad 
de interrumpir el suministro doméstico de agua. Se reco-
mienda instalar una válvula de retención provista de resorte 
adelante del sistema de refuerzo y un interruptor de presión 
de seguridad. (También puede reemplazar el interruptor de 
presión estándard por un interruptor de presión que se apa-
gue automáticamente en caso que disminuya la presión).

3.	Cubra todas las juntas de la tubería con cinta sellante de 
PTFE para roscas de tubería para prevenir fugas.

Por favor pase a las páginas 34 y 35 para saber acerca de la 
conexión eléctrica.

	 Si la mínima		
	 presión de	 Ajuste el	 Graduar la
	 entrada del 	 interruptor de	 precarga del
	 sistema es: 	 presión a:	 tanque a:
	 Interfior a	 20/40; graduar el punto	

18 psi
 

	 20 psi	 de conexión a 20 lb/po
	 de 20 a	 30/50; graduar el punto	

28 psi
 

	 30 psi	 de conexión a 30 lb/po
	 de 30 a	 40/60; graduar el punto	

38 psi
 

	 40 psi	 de conexión a 40 lb/po

Tabla I: Graduación del conmutador a presión  
para el sistema de refuerzo
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CONFIGURACIONES DEL  
INTERRUPTOR DEL MOTOR
Los motores de dos tensiones (motores que pueden operar 
tanto a 115 como a 230 voltios) vienen configurados de fábri-
ca para 230 voltios. No cambie la configuración de tensión del 
motor si la tensión de línea es de 230 voltios o si usted tiene 
un motor de una sola tensión.

NOTA: Nunca conecte un motor de 115 voltios a una línea de 
230 voltios.

NOTA: Los motores TEFC (de ventilación exterior) se deben 
cablear según el diagrama de cableado que aparece en la caja 
de derivación en el motor. Verifique que el motor esté conec-
tado para la corrección de la tensión de línea.

NOTA: Los motores trifásicos se deben cablear según el diagra-
ma de cableado del motor. Verifique que el motor esté conec-
tado para la tensión de línea correcta.  

Saque la tapa del motor
Si usted tiene un motor de dos tensiones y lo conectará a  
una línea de 115 voltios, siga el procedimiento indicado a  
continuación.  

Deberá sacar la cubierta del motor para cambiar la  
configuración de tensión.  

El tablero de bornes de su motor (ubicado debajo de la  
cubierta del motor) deberá ser similar al indicado a  
continuación. 

Selector del tensión tipo cuadrante
Para cambiar a 115 Voltios:
1. 	Verifique que la corriente eléctrica esté desconectada.

2. 	Gire el cuadrante hacia la izquierda (en dirección contraria 
a las agujas del reloj) hasta que la ventana del cuadrante 
indique 115.

3. 	Conecte los cables conductores de potencia a los bornes 
conductores de potencia.  Verifique que los cables estén 
bien fijados.

4.	 Conecte el cable de puesta a tierra al tornillo verde de 
puesta tierra.

5.	 Vuelva a colocar la cubierta del motor.

Pase a la sección de Conexiones de Cableado a continuación.

Tensión peligrosa. Puede causar cho-
ques, quemaduras o muerte. Conecte el alambre de puesta a 
tierra antes de conectar los alambres de suministro de 
corriente. Use el cable del tamaño especificado en la tabla de 
cableado (incluyendo el alambre de puesta a tierra). Si es 
posible, conecte la bomba a un circuito separado de deriva-
ción sin ningún otro artefacto en el mismo. 

Peligro de explosión. No haga la 
conexión a tierra en una línea de suministro de gas.

Desconecte la corriente antes de trabajar en la bomba, el motor, el conmutador a presión, o los cables.

Figura 8: Remoción de la cubierta del motor

Figura 9: Cuadrante de regulación de tensión
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CONEXIONES DE LOS CABLES
Peligro de incendio. Una tensión inco-

rrecta puede causar un incendio o dañar el motor seriamente e 
invalidará la garantía. La tensión de suministro debe ser entre ± 
10 % de la tensión especificada en la placa de datos del 
motor.

AVISO: Los motores para doble tensión vienen cableados 
de fábrica a 230 voltios. Si es necesario, vuelva a conectar 
el motor para 115 voltios, según se ilustra. No modifique el 
cableado en los motores de tensión singular.

Instale, ponga a tierra, conecte los alambres y mantenga su 
bomba conforme al Código Nacional de Electricidad en EE. 
UU. (NEC) o al Código Canadiense de Electricidad (CEC), 
según corresponda, y conforme a todos los códigos y normas 
locales que correspondan. Consulte con su inspector local de 
construcciones para obtener información sobre los códigos.

Procedimiento para las conexiones:
1.	 Conecte el alambre de puesta a tierra primero según se 

ilustra en la Figura 9. El alambre de puesta a tierra debe ser 
un alambre de cobre sólido por lo menos tan grande como 
los alambres de suministro de corriente.

2.	 Debe haber una conexión metálica sólida entre el conmu-
tador a presión y el motor para brindar protección a tierra 
para el motor. Si el conmutador a presión no está conecta-
do al motor, conecte el tornillo de puesta a tierra verde en 
el conmutador al tornillo de puesta a tierra verde debajo 
de la tapa de extremo del motor. Use un alambre de cobre 
sólido que sea por lo menos tan grande como los alambres 
de suministro de corriente.

3.	 Conecte el alambre de puesta a tierra a un alambre conec-
tado a tierra del tablero de servicio, a un tubo metálico 
para agua subterránea, a un entubamiento metálico para 
pozos de por lo menos 3 metros (10 pies) de largo, o a un 
electrodo a tierra suministrado por la empresa de energía o 
hidroeléctrica.

4.	 Conecte los alambres de suministro de corriente al conmu-
tador de presión según se ilustra en la Figura 9.

	 DISTANCIA EN PIES DESDE EL MOTOR AL SUMINISTRO DE ENERGIA

	 	 		  Amp de Rango	 0 - 100 	 101 - 200 	 201 - 300 	 301 - 400 	 401 - 500 
	 HP del		  Amp de carga	 de Fusible	 (0 - 30) 	 (31 - 61) 	 (62 - 91) 	 (92 - 122) 	 (123 - 152) 

 	 motor	V oltios	 Máxima	 de Derivación		  	 CALIBRE DEL CABLE AWG (mm cuadrados)	

	 1/2	 115/230	 8.8/4.4	 15/15	 14/14 (2/2)	 12/14 (3/2)	 10/14 (5.5/2)	 8/14 (8.4/2)	 8/12 (8.4/3)

	 3/4	 115/230	 12.2/6.1	 20/15	 12/14 (3/2)	 10/14 (5.5/2)	 8/14 (8.4/2)	 6/12 (14/3)	 6/12 (14/3)

	 1	 115/230	 14.8/7.4	 20/15	 12/14 (3/2)	 8/14 (8.4/2)	 6/14 (14/2)	 6/12 (14/3)	 4/10 (21/5.5)

	 1-1/2	 115/230	 19.9/10.0	 25/15	 10/14 (5.5/2)	 8/14 (8.4/2)	 6/12 (14/3)	 4/10 (21/5.5)	 4/10 (21/5.5)

Tabla de Conexiones - Cables Recomendados y Tamaños de Fusibles
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Antes de Arrancar la Bomba
Nunca ponga a funcionar la bomba en 

seco.  Poner a funcionar la bomba sin agua puede ocasionarle 
sobre calentamiento, dañar el sello y tal vez causar quemadu-
ras a las personas que la estén manejando. Llene la bomba con 
agua antes de arrancarla.

Nunca ponga a funcionar una bomba 
hacia una descarga cerrada. Hacerlo puede ocasionar que el 
agua en el interior de la bomba ebullicione, produciendo una 
presión peligrosa en la unidad, riesgo de explosión y posibles 
quemaduras con el agua a la persona que esté manejando la 
bomba.

Paso 1.	Quite el tapón de cebado de la “T” de cebado y llene 
la bomba. Llene todo el tramo de tubería que está entre 
la bomba y el pozo y asegúrese de que toda la tubería 
del pozo esté llena. Si instaló también una “T” de ceba-
do en la tubería de succión, quite el tapón de la “T” y 
llene la tubería de succión.

Paso 2.	Vuelva a colocar todos los tapones de llenado.
Paso 3.	¡Enciéndala!  Arranque la bomba. Si no tiene agua 

después de 2 a 3 minutos, detenga la bomba y retire 
los tapones. Vuelva a llenar la bomba y la tubería. Es 
probable que tenga que repetir este paso varias veces 
con el fin de sacar todo el aire atrapado dentro de la 
tubería. Es probable que necesite hasta 15 minutos para 
cebar la bomba con una elevación de agua de 25’.

Paso 4.	Después de que la bomba ha producido presión en el 
sistema y esté apagada, verifique la operación del inte-
rruptor de presión abriendo una llave o dos y dejando 
correr suficiente agua para descargar la presión hasta 
que la bomba arranque. La bomba debe arrancar cuan-
do la presión caiga a 30 PSI y se debe detener cuan-
do la presión alcance los 50 PSI.  Haga funcionar la 
bomba durando uno o dos ciclos completos para veri-
ficar su correcta operación. Esto también le ayudará a 
limpiar el sistema de polvo y basura producida durante 
la instalación.

Limpieza de la  
boquilla (baja presión)
Use un punzón común o de hielo para limpiar la boquilla – 
diámetro máximo de 3/16” (consulte la Figura 11). Asegúrese 
de NO agrandar el orificio en la boquilla. Cuando  vuelva a 
ensamblar, use cinta de PTFE en el tapón para sellarlo. 

Felicitaciones por una instalación exitosa.
Si no pudo instalar correctamente la bomba, consulte la sec-
ción “Solución de Problemas” (Página 40).

Fill pump 
and piping 
through 
priming tee.

2351 0396

Figura 9: Llenado de la Bomba

Llenar la bomba y 
la tubería por la “T” 
de cebado.

1465 0497

Figura 11: Use un punzón común o de hielo para lim-
piar la boquilla
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN: Serie SN, 1/2 HP

Puerto de CVA

Vista Esquemática
Serie SN – 1/2 HP

		  § Kit de Sello y Junta	 PP1550	 PP1550	 PP1550
		  # Kit de Desmontaje	 PP1560	 PP1560	 PP1560

KIT DE SERVICIO

	 Modelo y caballos de fuerza

	Clave			   SNC-L	 SNC-HF25L	 SNC-5L
	 N°	 Descripción de la Parte	 Cant.	 1/2 HP	 1/2 HP	 1/2 HP

	 1	 Motor	 1	 J218-582APKG	 J218-582APKG	 J218-582APKG
	 #§2	 Deflector de Agua	 1	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009
	 3	 Placa de Sello	 1	 N3-1043P	 N3-1043P	 N3-1043P
	 #§4	 Junta de la Placa del Sello	 1	 N20-35	 N20-35	 N20-35
	 #§5	 Sello de la Flecha	 1	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A
	 #6	 Impulsor	 1	 J105-40P	 J105-40P	 J105-40P
	 #7	 Difusor	 1	 L1-25P	 L1-25P	 L1-25P
	 #§8	 Junta del Difusor	 1	 N20-34	 N20-34	 N20-34
	 9	 Desconexión rápida - 1/4” NPT	 1	 U11-217P	 U11-217P	 —
	 10	 Ensamble del Cuerpo de la Bomba  	 1	 N176-43	 N176-43A	 N176-43
	 11A	     Boquilla	 (1)	 N34P-17(#43)	 N34P-17(#43)	 N34P-17(#43)
	 11B	     Tubo Venturi	 (1)	 N32P-66	 N32P-67	 N32P-66
	 12	 Tapón de Tubería - 1/4” NPT Cabeza Hexagonal	 (4)	 U78-941ZPV(3)	 U78-941ZPV(3)	 U78-941ZPV
	 13	 Base	 1	 J4-9	 J4-9	 J4-9
	 14	 Tornillo de Cabeza Hexagonal - 3/8”-16 x 1-1/4”  
	  	     de largo	 4	 U30-75ZP	 U30-75ZP	 U30-75ZP
	 14	 Tornillo de Cabeza Hexagonal - 3/8”-16 x 1-1/2”  
	  	     de largo	 2	 —	 —	 —
	 15	 Cojín de Hule	 1	 C35-5	 C35-5	 C35-5
  	16	 Tubo 1/4” O.D.	 1	 U37-676P	 U37-676P	 —
	 17	 Codo de desconexión rápida - 1/4” NPT	 1	 U11-218P	 U11-218P	 —
	 18	 Interruptor de Presión	 1	 U217-1225	 U217-1226	 —
	 19	 Contratuerca - 1/2”	 1	 U36-112ZP	 U36-112ZP	 —
	 20	 Conector	 1	 L43-5C	 L43-5C	 —

§  Incluido en el Kit de Sello y Junta.
#  Incluido en el Kit de Reaparción General.
NOTA: La cantidad es uno a menos que se indique lo contrario (  ).
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN: Serie SN, 3/4 a 1-1/2 HP

Puerto de CVA

Vista Esquemática
Serie SN – 3/4 a 1-1/2 HP

		  § Kit de Sello y Junta	 PP1550	 PP1553	 PP1564
		  # Kit de Desmontaje	 PP1561	 PP1563	 PP1514

KIT DE SERVICIO

	 Modelo y caballos de fuerza

	 Clave			   SND-L	 SNE-L	 SNF-L
	 N°	 Descripción de la Parte	 Cant.	 3/4 HP	 1 HP	 1-1/2 HP

	 1	 Motor	 1	 J218-590PKG	 J218-596PKG	 J218-601PKG
	 #§2	 Deflector de Agua	 1	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009
	 3	 Placa de Sello	 1	 N3-1043P	 L3-10	 L3-10
	 #§4	 Junta de la Placa del Sello	 1	 N20-35	 C20-21	 C20-21
	 #§5	 Sello de la Flecha	 1	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A
	 #6	 Impulsor	 1	 J105-42P	 J105-8PANP	 J105-22PA
	 #7	 Difusor	 1	 L1-25P	 L1-23P	 L1-23P
	 •	 Tornillo difusor	 3	 –	 U30-489SS	 U30-489SS
	 •	 Arandela en estrella del difusor	 1	 –	 U43-21SS	 U43-21SS
	 #§8	 Junta del Difusor	 1	 N20-34	 –	 –
	 9	 Desconexión rápida - 1/4” NPT	 1	 U11-217P	 U11-217P	 U11-217P
	 10	 Ensamble del Cuerpo de la Bomba  	 1	 N176-43B	 N176-44	 N176-44A
	 11A	     Boquilla	 (1)	 N34P-21(#47)	 J34P-44(#54)	 J34P-44(#54)
	 11B	     Tubo Venturi	 (1)	 N32P-75	 N32P-64	 N32P-65
	 12	 Tapón de Tubería - 1/4” NPT Cabeza Hexagonal	 (4)	 U78-941ZPV(3)	 U78-941ZPV	 U78-941ZPV
	 13	 Base	 1	 J4-9	 J4-9C	 J4-9C
	 14	 Tornillo de Cabeza Hexagonal - 3/8”-16 x 1-1/4”  
	  	     de largo	 4	 U30-75ZP	 U30-75ZP(2)	 U30-75ZP(2)
	 14	 Tornillo de Cabeza Hexagonal - 3/8”-16 x 1-1/2”  
	  	     de largo	 2	 —	 U30-76ZP	 U30-76ZP
	 15	 Cojín de Hule	 1	 C35-5	 C35-5	 C35-5
  	16	 Tubo 1/4” O.D.	 1	 U37-676P	 U37-672P	 U37-672P
	 17	 Codo de desconexión rápida - 1/4” NPT	 1	 U11-218P	 U11-218P	 U11-218P
	 18	 Interruptor de Presión	 1	 U217-1225	 U217-1225	 U217-1225
	 19	 Contratuerca - 1/2”	 1	 U36-112ZP	 U36-112ZP	 U36-112ZP
	 20	 Conector	 1	 L43-5C	 L43-5C	 L43-5C

§  Incluido en el Kit de Sello y Junta.
#  Incluido en el Kit de Reaparción General.
NOTA: La cantidad es uno a menos que se indique lo contrario (  ).
• No se ilustra.
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	Clave		  Descripción		  HNC-L	 HNDX	 HND-L	 HNEX	 HNE-L	 HNFX
	 N°		  de la Parte	 Cant.	 1/2 HP	 3/4 HP	 3/4 HP	 1 HP	 1 HP	 1-1/2 HP

	 1	 Motor		  1	 J218-590PKG	 J218-590PKG	 J218-596PKG	 J218-596PKG	 J218-601PKG	 J218-601PKG
	 2	 Tornillo prisionero 3/8-16 x 1-1/4”  
		     de largo, cabeza hexagonal	 4	 U30-75ZP	 U30-75ZP 	 –	 –	 –	 –
	 2	 Tornillo prisionero 3/8-16 x 1-1/2”  
		     de largo, cabeza hexagonal	 2	 –	 –	 U30-76ZP	 U30-76ZP	 U30-76ZP	 U30-76ZP
	 3	 Deflector de agua		  1	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009	 17351-0009
	 4	 Unidad de la placa de hermeticidad	 1	 N3-1043P	 N3-1043P	 L3-10	 L3-10	 L3-10	 L3-10
	 5	 Junta, placa de hermeticidad	 1	 N20-35	 N20-35	 C20-21	 C20-21	 C20-21	 C20-21
	 6	 Sello del eje		  1	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A	 U109-6A
	 7	 Impulsor 		  1	 J105-42P	 J105-42P	 J105-8PAN	 J105-8PAN	 J105-22PA	 J105-22PA
	 8	 Difusor de la voluta		  1	 L1-25P	 L1-25P	 L1-23P	 L1-23P	 L1-23P	 L1-23P
	 9	 Junta, difusor		  1	 N20-34	 N20-34	 N20-34	 N20-34	 N20-34	 N20-34
	 10	 Conexión rápida, 1/4” NPT	 1	 U11-217P	 U11-217P	 U11-217P	 U11-217P	 U11-217P	 U11-217P
	 11	 Unidad del cuerpo de la bomba* 	 1	 N176-43B	 N176-43B	 N176-44	 N176-44	 N176-44A	 N176-44A
	11A	     Venturi 		  1	 N32P-75	 N32P-75	 N32P-64	 N32P-64	 N32P-65	 N32P-65
	11B	     Boquilla		  1	 N34P-21 (#47)	 N34P-21 (#47)	 J34P-44 (#54)	 J34P-44 (#54)	 J34P-44 (#54)	 J34P-44 (#54)
	 12	 Tapón de tubo, 1/4” NPT,  
		     cabeza hexagonal		  (  )	 U78-941ZPV(3)	 U78-941ZPV(3)	 U78-941ZPV(4)	 U78-941ZPV(4)	 U78-941ZPV(4)	 U78-941ZPV(4)
	 13	 Tornillo prisionero 3/8-16 x 1-1/2”  
		     de largo, cabeza hexagonal 	 2	 –	 –	 U30-76ZP	 U30-76ZP	 U30-76ZP	 U30-76ZP
	 14	 BBase		  1	 J4-9	 J4-9	 J4-9C	 J4-9C	 J4-9C	 J4-9C
	 15	 Cojinete de caucho		  1	 C35-5	 C35-5	 C35-5	 C35-5	 C35-5	 C35-5
	 16	 TTubo, 1/4” de diámetro interior  
		     (largo varía) 		  1	 U37-676P	 U37-676P	 U37-672P	 U37-672P	 U37-677P	 U37-677P
	 17	 Codo de conexión rápida, 1/4” NPT 	 1	 U11-218P	 U11-218P	 U11-218P	 U11-218P	 U11-218P	 U11-218P
	 18	 Manóstato		  1	 U217-1216	 U217-1216	 U217-1216	 U217-1216	 U217-1216	 U217-1216
	 19	 Contratuerca, 1/2” 		  1	 U36-112ZPP	 U36-112ZPP	 U36-112ZPP	 U36-112ZPP	 U36-112ZPP	 U36-112ZPP
	 20	 Conector		  1	 L43-5C	 L43-5C	 L43-5C	 L43-5C	 L43-5C	 L43-5C
	 •	 Tornillo del difusor, #8-32 x 3/4” 	 3	 –	 –	 U30-489SS	 U30-489SS	 U30-489SS	 U30-489SS
	 •	 Arandela del difusor, #8 Diente Ext. 	 3	 –	 –	 U43-21SS	 –	 U43-21SS	 U43-21SS
	 •	 Tapón de pulsación		  1	 –	 –	 –	 –	 U17-1131	 U17-1131

LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN: Serie HN, 1/2 a 1-1/2 HP

• No se ilustra.
* Los Modelos HNC-L y HNDX requieren 3 tapones de tubo; los otros modelos requieren 4 tapones de tubo.

Vista despiezada 
Serie HN – 1/2 hasta 1-1/2 HP
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* (Nota: Pare la bomba: 
después verifique 
el cebado antes de 
buscar otras causas. 
Desatornille el tapón 
de cebado y vea si hay 
agua en el orificio de 
cebado)

   PROBLEMA	 CAUSA(S) PROBABLE(S)	 ACCIÓN CORRECTIVA
El motor no enciende El interruptor de desconexión está apagado

El fusible está quemado o el circuito interruptor 
se abrió
El interruptor de encendido está defectuoso
Los cables en el motor están sueltos, desco-
nectados o conectados incorrectamente.
 
 
 
 
 
Los contactos del interruptor de presión están 
sucios.

Asegúrese de que el interruptor esté encendido
Reemplace el fusible o vuelva a cerrar el circuito interruptor
 
DESCONECTE LA ENERGÍA; reemplace el interruptor de encendido
Vea las instrucciones sobre las conexiones eléctricas en la sección de Electricidad. 
(Pagina 34). DESCONECTE LA ENERGÍA; revise y ajuste toda la conexión eléctrica.

El voltaje del capacitor puede ser peligroso. Para descargar el capaci-
tor del motor, tome un desatornillador con mango aislado POR EL MANGO y ponga 
en corto las terminales del capacitor. No toque la superficie de metal del desatornilla-
dor ni las terminales del capacitor. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista 
calificado.
DESCONECTE LA ENERGÍA y lime los contactos con lima de papel o lima para uñas.

El motor se calienta 
y la sobre carga lo 
enciende

El motor funciona 
pero no sale agua*

La bomba no  
produce agua a  
toda su capacidad

La bomba entrega 
agua pero no se 
apaga o los ciclos de 
bombeo son muy  
frecuentes

Sale aire de las lleves Cuando la válvula recoge el cebado, todo el aire será liberado
Si la tubería de succión está succionando aire, utilice agua jabonosa para revisar si las 
conexiones tienen fuga.
Consulte a la fábrica sobre la instalación de una camisa en el pozo
Baje la válvula de retención si es posible, si no restrinja la descarga de la bomba.

El interruptor de presión está desajustado o los 
contactos están soldados juntos
Se dejaron las llaves abiertas
El venturi, la boquilla o el impulsor están 
tapados
El nivel de agua en el pozo profundo es 
menor de que se calculó
El tanque de presión estándar está tapado por 
agua y no tiene amortiguador de aire
Las tuberías presentan fugas
Las válvulas de retención presentan fugas
La carga de aire es muy baja en el tanque  
pre-cargado

DESCONECTE LA ENERGÍA; ajuste o reemplace el interruptor de presión
 
Cierre las llaves
Limpie el venturi, la boquilla o el impulsor
 
Reemplace la boquilla y el venturi con la combinación correcta para el pozo
 
Drene el tanque al orificio de control de volumen de aire. Revise que el CVA no pre-
sente defectos. Verifique que no haya fugas de aire en ninguna conexión.
Revise las conexiones
Reemplace la válvula de retención
DESCONECTE LA ENERGÍA y abra las llaves hasta que la presión haya sido liberada. 
Mida la presión del aire en el tanque con un calibrador de neumáticos en el vástago 
de la válvula que se encuentra en el tanque. Si la presión es menor a la de cierre del 
interruptor de presión (30 - 50 PSI), bombee aire hacia el tanque desde una fuente 
externa hasta que la presión del aire sea 2 PSI menos que la presión de cierre del 
interruptor. Verifique que no haya fugas en la válvula de aire (utilice una solución 
jabonosa) y reemplace el centro si es necesario.

El nivel del agua en el pozo profundo es 
menor que el que se calculó
La tubería de acero (si se utilizó) está corroída 
u oxidada, ocasionando una fricción excesiva
El tamaño de la tubería es muy pequeño
Conexión para pozo empacada.

Si su pozo tiene una profundidad mayor a 25’ (7.6m), necesitará un paquete de pro-
pulsor a chorro para pozo profundo.
Reemplace con tubería de plástico donde sea posible, o de lo contrario con tubería 
nueva de acero
Utilice tubería más grande
Contraflujo de la conexión para pozo o para la nueva conexión del fregadero.

La bomba en una instalación nueva no 
recogió el cebado debido a:

1. Cebado inadecuado
2. Fugas de aire
3. Fugas en la válvula de retención o en la 

válvula “check” 
La bomba ha perdido cebado debido a:

1. Fugas de aire
2. Nivel de agua por debajo de la entrada 

de la tubería de succión 

La válvula de retención o el filtro están tapados
El eyector o el impulsor están tapados
La válvula “check” o la válvula de retención 
están tapadas o cerradas
Las tuberías están congeladas
 
La válvula de retención y/o el filtro están 
enterradas en arena o lodo
El nivel de agua es muy bajo para que la insta
lación para pozo poco profundo entregue agua.

En una instalación nueva: 

1. Vuelva a cebarla de según las instrucciones
2. Revise todas las conexiones en la línea de succión, CVA y el eyector
3. Reemplace la válvula de retención o la válvula “check” 

En una instalación que ya esté en uso:
1. Revise todas las conexiones en la línea de succión y ajuste el sello
2. Baje la línea de succión hacia el agua y vuelva a cebar. Si la disminución del 

nivel de agua excede el levantamiento de succión, es necesario instalar una 
bomba para pozo profundo

Limpie la válvula de retención o el filtro
Limpie el eyector o el impulsor
Reemplace la válvula “check” o la válvula de retención.
 
Descongele las tuberías. Entierre las tuberías debajo de la línea de congelación. 
Caliente la casa de bombas o el foso
Eleve la válvula de retención y/o el filtro sobre el fondo de la fuente de agua. 
Limpie la válvula de retención y el filtro.
Se puede requerir un paquete de propulsor a chorro para pozo profundo (más de  
25 pies de profundidad) para suministrar agua.

El motor está conectado incorrectamente
El voltaje es muy bajo
Los ciclos de la bomba son muy frecuentes

Vea las instrucciones sobre las conexiones eléctricas
Verifique con la compañía de energía eléctrica. Instale un cableado de mayor calibre 
si éste es muy pequeño (Vea la Tabla de Cableado/Electricidad)
Vea la sección a continuación sobre ciclos frecuentes.

La bomba está jalando el cebado
Fuga en el lado de la succión de la bomba 

El pozo es gaseoso
Sobre-bombeo intermitente del pozo, (agua 
sacada de abajo de la válvula de retención)


